
 

 

SYSTÈMEÊDEÊGÉOTHERMIE 43 

Un permis est requis pour l’installation d’un système de géothermie. 

CetteÊficheÊd’informationÊestÊconçueÊàÊpartirÊduÊRèglementÊsurÊleÊprélèvementÊdesÊeauxÊetÊleurÊprotectionÊ(Q-2,Êr.Ê35.2)ÊetÊduÊGuideÊ
techniqueÊPrélèvementÊd’eauÊsoumisÊàÊl’autorisationÊmunicipaleÊduÊMELCC. 

· Système fermé : unÊsystèmeÊestÊditÊ ferméÊ lorsqueÊ l’onÊ faitÊ circulerÊunÊ liquideÊcaloporteurÊauÊmoyenÊd’uneÊboucleÊ fermée,ÊenÊ
passantÊparÊuneÊthermopompe. 

· Système ouvert : unÊsystèmeÊestÊditÊouvertÊlorsqueÊl’onÊtireÊdeÊl’eauÊsouterraineÊd’unÊpuits,Êqu’elleÊpasseÊparÊuneÊthermopompeÊetÊ
qu’onÊlaÊretourneÊdansÊunÊautreÊpuits. 

Conditions d’aménagement d’un système géothermique fermé 

· LeÊsystèmeÊneÊdoitÊpasÊêtreÊsituéÊsurÊunÊlittoral,ÊdansÊuneÊriveÊouÊdansÊuneÊplaineÊinondableÊdontÊlaÊrécurrenceÊdeÊdébordementÊ
estÊdeÊ20Êans,ÊniÊdansÊuneÊplaineÊ inondableÊ identifiéeÊd’unÊ lacÊouÊd’unÊcoursÊd’eauÊ
sansÊqueÊneÊsoientÊdistinguéesÊlesÊrécurrencesÊdeÊdébordementÊdeÊ20ÊansÊetÊdeÊ100Ê
ans. 

· LesÊcomposantesÊsituéesÊsousÊlaÊsurfaceÊduÊsolÊdoiventÊêtreÊconstituéesÊdeÊmatériauxÊ
neufsÊlorsÊdeÊl’implantationÊduÊsystème. 

· LeÊ systèmeÊ neÊ peutÊ permettreÊ l’utilisationÊ deÊ l’éthylèneÊ glycol,Ê deÊ l’acétateÊ deÊ
potassiumÊetÊduÊméthanolÊpourÊsonÊfonctionnement. 

· LesÊtravauxÊrelatifsÊàÊl’aménagementÊduÊsystèmeÊdoiventÊêtreÊréalisésÊdeÊmanièreÊàÊ
prévenirÊlaÊcontaminationÊdesÊeauxÊouÊlaÊdétériorationÊduÊmilieu. 

· LorsqueÊleÊsystèmeÊestÊimplantéÊàÊplusÊdeÊ5ÊmÊdeÊprofondeurÊdansÊleÊsol,ÊlaÊfinitionÊ
duÊsolÊenÊsurfaceÊau-dessusÊdesÊcomposantsÊsouterrainsÊetÊsurÊuneÊdistanceÊdeÊ1ÊmÊ
autourÊ duÊ systèmeÊ doitÊ empêcherÊ laÊ présenceÊ d’eauÊ stagnanteÊ etÊ prévenirÊ leÊ
ruissellementÊd’eauÊenÊdirectionÊdeÊcesÊcomposants. 

· SiÊ leÊ systèmeÊ estÊ aménagéÊ dansÊ uneÊ plaineÊ inondableÊ dontÊ laÊ récurrenceÊ deÊ
débordementÊ estÊ deÊ 100Ê ans,Ê ilÊ doitÊ êtreÊ conçuÊ pourÊ résisterÊ àÊ uneÊ crueÊ deÊ
récurrenceÊdeÊdébordementÊdeÊ100ÊansÊetÊ lesÊ travauxÊdoiventÊêtreÊréalisésÊsousÊ laÊ
surfaceÊduÊsol. 

· L’étanchéitéÊdesÊcomposantsÊduÊsystèmeÊdoitÊêtreÊévaluéeÊavantÊlaÊmiseÊenÊopérationÊduÊsystème. 

Conditions d’aménagement d’un système géothermique ouvert 

· LeÊsystèmeÊdoitÊêtreÊapprovisionnéÊexclusivementÊenÊeauxÊsouterraines. 

· LeÊsystèmeÊdoitÊretournerÊl’eauÊdansÊl’aquifèreÊd’origineÊsansÊqueÊl’eauÊsoitÊentréeÊenÊcontactÊavecÊdesÊsubstancesÊsusceptiblesÊd’enÊ
modifierÊlaÊqualité. 

· L’installationÊdeÊprélèvementÊd’eauÊetÊl’installationÊdeÊrejetÊduÊsystèmeÊdoiventÊrespecterÊlesÊnormesÊapplicablesÊàÊuneÊinstallationÊ
deÊprélèvementÊd’eauÊsouterraineÊprévuesÊauÊrèglement,ÊavecÊlesÊadaptationsÊnécessaires. 

LesÊ deuxÊ puitsÊ doiventÊ êtreÊ situésÊ àÊ 30Ê mÊ ouÊ plusÊ d’unÊ systèmeÊ nonÊ étancheÊ deÊ traitementÊ desÊ eauxÊ uséesÊ etÊ desÊ élémentsÊ
représentésÊauÊcroquisÊici-basÊetÊàÊ15ÊmÊouÊplusÊd’unÊsystèmeÊétancheÊdeÊtraitementÊdesÊeauxÊusées. 

 

ImageÊtiréeÊduÊGuideÊtechniqueÊPrélèvementÊd’eauÊsou-
misÊàÊl’autorisationÊmunicipaleÊduÊMDDELCC 

 

ImageÊtiréeÊduÊGuideÊtechniqueÊPrélèvementÊd’eauÊsoumisÊàÊ
l’autorisationÊmunicipaleÊduÊMDDELCC 
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o ProcurationÊsiÊleÊdemandeurÊn'estÊpasÊleÊ
propriétaire.ÊVoirÊficheÊP  N° 
70;Ê 

o NomÊetÊnuméroÊRBQÊdeÊlaÊfirmeÊquiÊ
effectueraÊlesÊtravaux; 

o CapacitéÊdeÊpompageÊrecherchée; 

o PlanÊdeÊlocalisationÊàÊl’échelleÊdétaillé; 

o LeÊcasÊéchéant,ÊlaÊdélimitationÊdeÊlaÊligneÊ
desÊhautesÊeauxÊetÊdesÊmilieuxÊhumidesÊainsiÊ
queÊlesÊbandesÊriverainesÊapplicables; 

o PlanÊdeÊconstructionÊmontrantÊlesÊdétailsÊdeÊ
l’installationÊproposéeÊetÊlesÊmesuresÊdeÊ
protectionÊenvironnementales; 

o TouteÊautreÊinformationÊrequiseÊenÊvertuÊduÊ
RèglementÊsurÊleÊprélèvementÊdesÊeauxÊetÊ
leurÊprotection; 

o S’ilÊyÊaÊabattageÊd’arbres,ÊsoumettreÊunÊplanÊ
duÊpourcentageÊdeÊconservationÊdeÊlaÊ
couvertureÊboisée.ÊAbattage d’arbres N° 
55; 

o CoûtÊduÊcertificatÊd’autorisation.ÊCelui-ciÊneÊ
seraÊpasÊrembourséÊlorsÊd’uneÊannulationÊouÊ
d'unÊrefus. 

Rapport à remettre pour un système fermé  

CeluiÊquiÊaÊréaliséÊlesÊtravauxÊd'aménagementÊd'unÊsystèmeÊdeÊgéothermieÊ
àÊ énergieÊ duÊ solÊ quiÊ neÊ prélèveÊ pasÊ d'eauÊ ouÊ leÊ professionnelÊ quiÊ enÊ aÊ
superviséÊlesÊtravauxÊdoitÊtransmettreÊauÊministre,ÊdansÊlesÊ30ÊjoursÊsuivantÊ
laÊfinÊdesÊtravaux,ÊunÊrapportÊcontenantÊlesÊrenseignementsÊdemandésÊparÊ
laÊréglementationÊetÊattestantÊqueÊ lesÊtravauxÊsontÊconformesÊauxÊnormesÊ
prévuesÊauÊrèglementÊQ-2,Êr.35.2.ÊLeÊrapportÊcontientÊauÊsurplusÊ:Ê 

· unÊ planÊ deÊ localisationÊ duÊ système,Ê comprenantÊ laÊ localisationÊ desÊ
composantsÊsouterrains;Ê 

· lesÊ dimensionsÊ deÊ laÊ boucleÊ géothermiqueÊ etÊ laÊ compositionÊ desÊ
fluidesÊutilisésÊparÊleÊsystème; 

· lesÊrésultatsÊdesÊtestsÊdeÊpressionÊeffectuésÊsurÊleÊsystème. 

UneÊcopieÊduÊrapportÊdoitÊaussiÊêtreÊtransmiseÊauÊresponsableÊduÊsystèmeÊ
etÊàÊlaÊmunicipalitéÊconcernéeÊdansÊleÊmêmeÊdélai.Ê 

 

Rapport à remettre pour un système ouvert  

CeluiÊ quiÊ aÊ réaliséÊ lesÊ travauxÊ d'aménagementÊ d'uneÊ installationÊ deÊ
prélèvementÊ d'eauÊ souterraineÊ ouÊ leÊ professionnelÊ quiÊ enÊ aÊ superviséÊ lesÊ
travauxÊ doitÊ transmettreÊ auÊministre,Ê dansÊ lesÊ 30Ê joursÊ suivantÊ laÊ finÊ desÊ
travaux,Ê unÊ rapportÊ contenantÊ lesÊ renseignementsÊ demandésÊ parÊ laÊ
réglementationÊ etÊ attestantÊ queÊ lesÊ travauxÊ sontÊ conformesÊ auxÊ normesÊ
prévuesÊauÊrèglementÊQ-2,Êr.35.2. 

UneÊ copieÊ duÊ rapportÊ doitÊ aussiÊ êtreÊ transmiseÊ auÊ responsableÊ deÊ
l'installationÊetÊàÊlaÊmunicipalitéÊconcernéeÊdansÊleÊmêmeÊdélai. 

 

Téléphone :Ê819Ê843-3333 
Courriel :Êreceptionpermis@ville.magog.qc.ca 
 

520,ÊrueÊSaint-Luc 
Magog,ÊQuébec 
J1XÊ2X1 

Mise en garde 

LeÊprésentÊdocumentÊestÊunÊinstrumentÊd’information.ÊSonÊcontenuÊneÊ
constitueÊaucunementÊuneÊlisteÊexhaustiveÊdesÊrèglesÊprévuesÊauxÊ
règlementsÊd’urbanisme.ÊIlÊdemeureÊlaÊresponsabilitéÊduÊrequérantÊdeÊ
seÊréférerÊauxÊrèglementsÊd’urbanismeÊainsiÊqu’àÊtoutesÊautresÊnormesÊ
applicables,ÊleÊcasÊéchéant. 

Pour consulter la réglementation d’urbanisme, visitez le www.ville.magog.qc.ca Janvier 2023 

Documents et  
informations requis 


